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Gemeinde Alimendingen

Probenerhebung vom 24. Oktober 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Aus dem beiliegenden Untersuchungsbericht geht hervor, dass die untersuchte Probe bezlglich
der aufgefuhrten Kriterien den Vorschriften entsprach.

Freundliche Griisse
Kantonales Laboratorium

Rudolf Robbi
Leiter Trink- und
Badewasserinspektorat

Beilage:
- Untersuchungsbericht zu Kontrolle Nr. Q1011
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Kontrolle Nr. Q1011

STS 0110

Bern, 1. November 2023

Untersuchungsbericht fir Trinkwasser

Wasserversorgung

Name
Hauptverantwortlich
Gemeinde

Wasserversorgung Allmendingen
Oliver von Griinigen, Gemeinderat
Allmendingen

Allgemeines

Zweck der Kontrolle
Prufverfahren

Fur die Erhebung verantwortlich
Datum der Probenerhebung
Eingang der Probe im Labor
Untersucht am

Lebensmittelrechtliche Uberprifung der Trinkwasserqualitat
Européaische Normen und andere validierte Verfahren
Martin Krebs, Lebensmittelkontrolleur

24. Oktober 2023

24. Oktober 2023

24. Oktober 2023 - 30. Oktober 2023

Probe Nr. 145747: Allmendingen / 12311, Verteilnetz, WV Allmendingen, Thunstrasse 36,

Dorfbrunnen vor WD-Magazin

Temperatur bei Erhebung

Untersuchte Kriterien

Mikrobiologisch untersucht am

Ergebnisse und Beurteilung

16.7 °C

Mikrobiologische Qualitat
Physikalisch-chemische Qualitat

25.10.2023

Die Probe war beziglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.

Bemerkungen

1. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprifte Probe.

2. Ein ausfuhrlicher Untersuchungsbericht mit den detaillierten Ergebnissen kann nachtraglich gegen
Verrechnung folgender Gebithren ausgestellt werden:
CHF 75.00 (exkl. MWST) pro mikrobiologische Probe und CHF 260.00 (exkl. MWST) pro chemische
Routineprobe. Gebihren fir Spezialuntersuchungen auf Anfrage. Teilen Sie uns telefonisch oder
per Mail mit, von welchen Proben Sie die entsprechenden Detailergebnisse wiinschen.

3. Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gultig.

Far den Bericht verantwortlich:

Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch
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